
質　問　項　目 要　旨 回　答

電源引込口について

既設の電源引込口を流用させていただくこと

は可能 でしょうか。

流用は可能です。

履行期間について 

１２月２３日（月曜）までの履行期間です

が、工事完工 後の検査までのスケジュールで

しょうか。 その場合、検査に要する期間をご

教示ください。

遅くとも12月28日（土曜）からの運用開始を予

定してますので、12月24日（火曜）から12月27

日（金曜）までを検査期間と想定しています。な

お、12月23日（月）以前に完成すれば、その日

から14日以内が検査期間となります。
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質問に対する回答書

　業務名：阿蘇市一の宮町中央駐車場管制システム入替工事


